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Проектируемые ВЛИ-0.4кВ:
Л1: СИП-2, 3х120+95+2х16мм², L=800м
Л2: СИП-2, 3х120+95мм², L=680м

Проектируемая ВЛИ-0.4кВ:
Л2.3: СИП-2, 3х120+95мм², L=60м

Проектируемая ВЛИ-0.4кВ:
Л2: СИП-2, 3х120+95мм², L=680м

Проектируемая ВЛИ-0.4кВ:
Л1: СИП-2, 3х120+95+2х16мм², L=800м
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КТП 10/0,4 и ВЛ-0,4 кВ по пер. Казачьему
 в г. Белореченске Белореченского района

 Краснодарского края
Проект планировки территории
 для линейного объекта

Чертеж планировки территории.
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Родионова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования
Белореченский район             __________________________     Д.В. Беленко

:26

- Характерные точки границы зоны
  планируемого размещения линейного объекта3

- Граница зоны планируемого размещения
  линейного объекта

- Проектируемый  линейный объект и КТП

- Устанавливаемые красные линии

- Граница проектирования

- Границы существующих земельных участков ,
  стоящих на кадастровом учет

:801 - Изменяемые границы земельных участков

- Проектируемые границы земельного участка
  для КТП в постоянное пользование

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- Линия электропередач 10 кВ

- Газопровод высокого давления
Г

- Дороги, проезды, площадки

- Устанавливаемая охранная зона планируемого к
  размещению линейного объекта

Проектируемые ВЛИ-0.4кВ:
Л1: СИП-2, 3х120+95+2х16мм², L=800м
Л2: СИП-2, 3х120+95мм², L=680м

Проектируемая ВЛИ-0.4кВ:
Л2.2: СИП-2, 3х120+95мм², L=60м


